POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W NOWEJ SOLI

67-100 Nowa Sél, ul. Wojska Polskiego 11
tel. (068) 387 24 61, fax (068) 387 47 38
www: http://fedu.wsse.gorzow. pl/nowasol/
e-mail: pssenowasol@wsse.gorzow.pl
NIP: 925-150-90-13

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWEJ SOL]|

Znak sprawy: ONS-HK.4131.10.2.2020 Nowa S61, dnia 11 maja 2020 1.
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Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294),
po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badaf nr: OL-LMiP-371/2020 oraz OL-LBS-371/2020
wody pobranej w dniu 20 kwietnia 2020 r .ze stacji uzdatniania wody wodociagu publicznego
w Lasocinie w ramach nadzoru sanitarnego oraz sprawozdaniami z badar nr:168 oraz 105/20),
wody pobranej w dniu 26 marca 2020 r. w ramach kontroli wewngtrznej nad jakoscig wody

z sieci wodociggu publicznego w Lasocinie ( punkt monitoringowy: Czciradz- pompownia),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli
stwierdza

przydatno$é wody do spozycia przez ludzi.

Analiza w/w probek wody pobranych z stacji uzdatniania wody oraz z sieci wodociggu
publicznego w Lasocinie wykazata, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom
§ 3 ust. 113 pkt. I rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, poz. 2294).

Zalqgcezniki: Sprawozdania z badar wody nr OL-LMiP-371/2020 oraz OL-LBS-371/2020

Otrzymujg:
J 1. Adresat.

2. A-a,

mgr Anna Rpskivitalska



Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna

tel. /68/325-46-71 w.229

PCA ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Géra fax: /68/ 351-47-96
— Oddziat Laboratoryjny pssezielonagora@wsse.gorzow.pl
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Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Nowej Soli

Identyfikacja zlecenia / umowy klienta
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy OL-LMiP.910.2.65.2020

Harmonogram pobierania prébek na 2020 r,

Informacje dotyczace pobierania probek

Data pobrania prébki: 20.04.2020

[y

Numer protokotu pobrania: NR 68/20

(!4

Identyfikacja prébkobiorcy: przedstawiciel Pafistwowego Powiatowego._ /
Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli — M. Kolano

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania

Stan probki: prawidtowy

Przedmiot badania: prébka wody do spozycia
Prébka wody z wodociagu publicznego Lasocin

Data dostarczenia do badania

20.04.2020

Data wykonania badania 20.04.2020 —23.04.2020
Wyniki badan
Parametr Metoda badaweza Jednostka N(;E; ;)11(] Wartosé
1
Miejsce pobrania prébki: SUW - wpds parametryczna
Ogdlna liczba
mikroorganizméw =i Bez
w22°C PN-EN IS0 6222:2004 jtk/ 1 ml nieprawidtowych
Metoda ptytkowa (posiew zmian
welebny)
Liczba bakterii grupy coli PN-ENISO 9308-1:2014-12
Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ Jtk/100 ml 0 0
Al:2017-04
Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ jtk/100 ml 0 0
Al1:2017-04
Liczba enterokokéw kalowych
Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 0
! Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294,
Wartos¢ podana przy znakach ,,<”, ,,>" oznacza, ze wynik miesci sie poza zakresem roboczym metody.
Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan: Zatwierdzit
0 BRI P o) .
/ ,&/ datai podpis - 17 \/)

1

mgorinz. | :L/ i Soeho

Otrzymuja :

1. PSSE w Nowej Soli (1 egzemplarz)

2. ala

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 21 dni od otrzymania sprawozdania,

Wyniki badan odnoszg sig wylacznie do badanych obiektéw,

Sprawozdanic z badar bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej

w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
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BADANIA

AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Goéra
Oddzial Laboratoryjny
Sekcja Badan Srodowiskowych

tel. /68/ 325-46-71 w.226
fax: /68/351-47-96
pssezielonagora@wsse.gorzow.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN TS Ep ity 2
NR OL-LB$-371/2020 g
z dnia 24.04.2020 o

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Nowej Soli

Identyfikacja zlecenia / umowy klienta
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

Harmonogram pobierania prébek na 2020 r.
OL-LBS.910.3.65.2020

Data pobrania prébki: 20.04.2020

Informacje dotyczace pobierania probek

UL,
Numer protokotu pobrania: 68/20 !

Identyfikacja prébkobiorcy: przedstawiciele Panistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli —M. Kolano,

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania

Przedmiot badania: probka wody do spozycia
Prébka wody z wodociagu publicznego Lasocin
Stan prébki: prawidlowy

Data dostarczenia do badania

20.04.2020

Data wykonania badania

20.04.2020-24.04.2020

Wyniki badan
Parametr Metoda badawcza Jednostka Nr prébki Wartosé
OL-371 parametryczna®
Miejsce pobrania prébki: SUW - wpds
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,41 = 0,08 Zalecany zakres
wartosci do 1,0
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 + mg /1 Pt 2,7+07 ==
Apl1:2015-06 metoda C
Liczba progowa smaku (TFN) | PB/LBS-06 wydanie 2 <@ -
z dnia 04.08.2005r
Liczba progowa zapachu (TON) | PB/LBS-06 wydanie 2 <1¥ -—-
z dnia 04.08.2005r
pH 6,7+0,1 65-9,3
PN-EN ISO 10523:2012 (T pomiaru 22,5°C)
Przewodnos¢ elekiryczna uS/cm 870+ 5 2500
whasciwa PN-EN 27888:1999 (T pomiaru 21,5°C)

1" Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz U 2 2017r, poz 2294, o
Liczba za znakiem ,.+” oznacza niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2, oszacowana bez procesu pobicrania probek.,
Wartes¢ podana przy znaku "<" oznacza, ze wynik miesci si¢ ponizej zakresu roboczego metody.

Pomiar przewodnosci elekirycznej uwzglednia korekte za pomocg urzadzenia do kompensacyi wplywu temperatury

% Smak/Liczba progowa smakw/TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespohu oceniajgcego

3 Zapach/Liczba progowa zapachw/TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan:

Kierownik Sekcji Analiz
Instrumentalnych &
4,04, Lo nelloneisiut

mgr inz. Kamila Matuszeroska

Otrzymuja:
1. PSSE w Nowej Soli (1 egzemplarz)
2.afa

Zatwierdzit

L4 QYU A0 M. Yeuni ..
data i pAdpis

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych obicktow.

Sprawozdanie z badart bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarmo- Epiden}iologicmej
w Zielonej Gorze nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.



