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 BADANIA

AB 124

Egzemplarz nr 1/2

Sprawozdanie z badan nr 42/16 z dnia 16.02.2016r

Nr protokotu pobrania / data: 42/16 / 09.02.2016r

Rodzaj prébki: woda przeznaczona do spozycia

Probka jednorazowa, stan probki prawidiowy

Data zlecenia: 14.01.2016r

Zlecenie nr: 15/16

Data pobrania: 09.02.2016r

Data przyjecia do badan: 09.02.2016r

Data rozpoczecia badan: 09.02.2016r

Data zakorniczenia badan: 09.02.2016r

Adres Kiienta:

PUK ,,USKOM” sp. z 0.0.

ul. Moniuszki 7
67-120 Kozuchow
Miejsce pobrania : Solniki, gm. Kozuchéw
- budynek mieszkalny
Procedury pobrania: | PN-ISQ 5667-5:2003 A

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badan obj
nieakredytowanych. Metody akredytowane zostaty
Nr certyfikatu akredytaciji: AB 1248

ete zakresem akredytacji oraz wyniki badan
y 0Zznaczone literg A.

Wyniki badan :
in. | Nazwa parametru Jim Wynik Watost: Metoda badawcza | UWAGI
normatywna
_1 Amonowy jon mg/l <0,1 0,50 PB-05, wyd. 04 zdn. 19.09.2012 A
2 | Azotany mg/l 0,577 £ 0,079* 50 PN-82/C-04576.08 A
3 | Azotyny mg/l <0,013 0,50 PN-EN 26777:1999 A
4 | Barwa mg Pt 51 - PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D A
5 | Mangan pg/ <30 50 PN-92/C-04590/03 A
6 | Metno&é NTU 0,344 £ 0,027* 1 PN-EN ISO 7027:2003 A
7 | Odezyn pH 7.6 +0,1* 6,5+95 PN-EN 1SO 10523:2012 A Te";g;;’,’;‘;’b"“
B | T uS/em 579+ 12 2500 PN-EN 27888:1999 A J TR
8 | Zapach akceptowalny akceptowalny | PB-01, wyd. 02 z dn. 20.02.2009
10 | Zelazo ogdine pgh 87 +11* 200 PN-ISO 6332:2001 A
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1 - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. ,w sprawie wymaga
2- korekta za pomocg urzadzenia do kompensaciji wplywu temperatury

Zapach: z-

Zzapach okreslany na zimno, w temp. 20°C; akceptowalny / nieakcaptowainy

it dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi” (Dz.U. Nr 0 poz. 1989)

* — Niepewno$é pomiaru wyliczona przy poziomie ufnosci ok.95% i wspéiczynniku rozszerzenia k = 2. do niepewnosci pomiaru wiiczono niepewnogé pobrania prébek

**- oszaco
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Znak <" -

Data sporzgdzenia sprawozdania - 16.02.2016r.

lnformac*a 0 przydatnosci wyniku badania :

na wartos¢ wyniku spoza zakresu akredytacji dla metody akredytowangj

nizej granicy oznaczania ilo$ciowego

1. Badania ‘Eazotany i mangan wykonane na podstawie wycofanych norm bez zastapienia

2. Wyniki a

3. Klient z:

4. Klient wyrazit zgode na zastosowane metody badawcze

Oéwiadczenie:
Wyniki badania odnosza sie wytacznie do pobranej prabki.
j zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobranie,

Bez pisemne
transport, me
Klient ma prz
tagczna ilosé

eznaczone do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie

taf poinformowany o przydatnosci wynikdw badania do oceny zgodnosci w obszarze reguiowanym prawnie

>tode pobrania i czystedé pojemnikéw w przypadku prébki pobieranej przez Klienta.

wo do zlozenia reklamaciji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawazdania.
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Sprawozdanie wykonat:
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Sprawozdanie autoryzowat:

Maltgorgata Wawrzynicalc
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