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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 391Pt02.03.20

Przedsiqbiorstwo Uslug Komunalnych
,,USKOM'

ul. Moniuszki 27
67-120 Kozuch6w

z dn. 02.03.2016

Data i godz.
pobierania

p16bek dekla-
towana przez

klienta

SUW Ko2uch6w ul. Elpktryczna 15.03.2016

i zostaly pobrane pzez zleceniodawcg.

PN-ISO 6059:1999

Indeks nadmanganianowy (utle- /\ P

EN ISO 14403-2:2012

4 wyd. 3 z dniil 01 .07

4 wyd. 3 z dnia 01.07

ISO 15061 :200ii

cto2 icto3 l\ P

PN-EN ISO 6468:2002

PN-EN ISO 6468:2002

PN-EN ISO 6468:2002

PN-EN ISO 6468:2002

PN-EN ISO 6468:2002

PN-EN ISO 6468:2002

PN-EN ISO 6468:2002

PN-EN ISO 6468:2002

p, p'- DDD l\ P

p, p'- DDE l\ P

Nr pr6bki ldentyfikacja pr6bek

Metody badawcze oznaczone literq A posiadajq akredytacjg

Metody badawcze oznaczone literq P posiadaj4 zatwierclzenier PPIS

.WY

Wvd. 2a PZ-3.5 z dnia 03.02.201 4

SAd Rejonowy Poznan - NoWe Miasto i Wilda w
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OGOLNE

Gentrum Akredytacji nrAB 700.

Poznaniu. Decyzja nr HK420l0-21 (10y15 z dnia 28.07 .2015 r.

I BADAN

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o., 61-492Pozna6, ul. Dolna Wilda 126

Vlll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru SEdowego

t6 0o'[o L{l

KRS nr 00004,20208. NIP 783 16 98 679. REGON 24, Kapital zakladowy 4 631 900 zl (w calo6ci oplacony)



SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 39'!P/0?.03.2S1 tz Strona: 2 Stron: 2

Temat zlec;enia Zleceniodawca Nr zlecenia Zleceniodawcy

Badan ie fizyczno-chr:miczne wody

Przedsiqbiorsiwo Uslug Komunalnych
,,USKOM'

ul. Moniuszki 27
67-120 Ko2uch6w

z dn.02.J3.2015

p p'-DDT AP PN-EN f SO 6468:2OJ2 ug/l <0,02c

Srma pestycydoru A P PN-EN ISO 6468:20C2 ug/l <0,02c

Altymon A P PN-EN ISO 17294-2:2006 mg/l <0,0010

A'sen A P PN-EN ISO 17294-2:2006 mg/l <0,0010

Brr AP PN-EN ISO 17294-2:2006 mg/l <0.050

Chrom AP PN-EN ISO 17294-2:2A06 mg/l <0,00'10

Glin A P PN-EN ISO 17294-2:2A06 mg/l C},013 r 0,003

Kadm A P PN-EN f SO 17294-2:2006 mg/l <0,00020

Magnez A P PN-EN ISO 17294-2:2A06 mgll 7,8 t 4,7

Mangan A P PN-EN ISO 17294-2.2006 mg/l C1,028 ! 0,002

Mied2 A P PN-EN ISO 17294-2:2006 mg/l <0,0030

Nikiel AP PN-EN ISO 17294-2.2006 mg/l 0,0024 i 0,0003

Oi6w AP PN-EN ISO 17294-2:2006 mg/l <0,0010

Selen A P PN-EN ISO 17294-2:2006 mg/l <0,0010

Scd AP PN-EN fSO 17294-2:2006 mg/l 8,9 r 0,8

Srebro P PN-EN ISO 17294-2:2006 mg/l <0,0010

Rt96 A P PN-EN ISO 17852:2008 mg/l <0,000't0

3golny wggiel organiczny A P PN-EN 1484:1999 mg/l 1,4 t 0,1

T.ichlorometan A P PN-EN ISO 15680:2008 trg/l <2,0

Bromodichlorcmetan A P PN-EN ISO 15680:2008 ug/t <2.0

SumaTHM A P rN-EN ISO 15680:2008 pg/l <2,0

Suma tri- itetrachloroetenu A P rN-EN ISO 15680:2008 us/l <0,50

Teirachlorometan A P rN-EN ISO 15680:2008 ps/l <0,50

1 2-Dichloroetan A P PN-EN ISO 15680:2008 pg/l <0,50

A.P PN-EN ISO 15680:2008 Hg/l <0,50

Uwagi:
1 Wyniki odnoszq sig wylqcznie do badanej probki.

lnia Sprawozdania z

inaczej jak tylko w

iepewnoSe metody
q dla pzedzia{u ufnoSci

Data spozq-
dzenia

Spozqdzil Autoryzowai

z Klrenl ma prawo 0o zgloszenra sKargr w crqgu 14 onr oo momentu otrzyr
badan.
3.Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie mo2e byc powielan
caloSci.
4 Niepewno6i wyniku dla pr6bek dostarczonych przez klienta uwzgiqdnia
badawczej bez pobierania pr6bek i wyra2ona jest niepewn oS ci4 r o:zszerzo
95%ik=2.
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